
Słupy oświetleniowe np. SAL_DL10 wys. 5m

z oprawami typu ISKRA LED

Istniejące naświetlacze do wymiany wg potrzeb na oprawy

typu LED w celu doświetlenia terenu dla monitoringu
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Krzysztof Broż

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi

Gmina Olszówka
Olszówka 15, 62-641 Olszówka

oświetlenia terenu i instalacja monitoringu – kamer z rejestracją

ELEKTRYCZNA

K R Z Y S Z T O F   B R O Ż
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Opracowanie:

Krzysztof Broż WKP/0361/POOE/10

z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny - Instalacje elektryczne 

 Istniejące naświetlacze sprawdzić i ewentulanie

 w przypadku  wymiany nowe oprawy podłączyć

 do istniejących kabli zasilających po wykonaniu

 pomiarów sprawdzających
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Rura osłonowa np. AROT fi 110

             dla potrzeb monitoringu
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PZT docelowy - proj. instalacja elektryczna oświetlenia terenu
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